
LEGENDE

S0061572 →Schachtnummer
D: 50,23  →Deckelhöhe
S: 47,27 →Sohlhöhe
T: 2,96 →Schachttiefe

< 800 mm

vorhandener Mischwasserkanal

≥ 800 mm

vorhandener Regenwasserkanal

vorhandener Kanal und Schacht komplett
zurückbauen

DruckrohrleitungenFreispiegelkanäle

vorhandener Schmutzwasserkanal

geplanter Kanal

vorhandener Kanal verdämmern/verfüllen

Kanalanschlussstutzen geschlossen
Kanalanschlussstutzen offen

Kanalanschlussstutzen im Scheitel
gepl. Anschlussleitung Neubau
vorh. Anschlussleitung sanieren (Liner) 
Sinkkasten erneuern

Best. Geländehöhe

Best. Kanalsohle

Dimension / Material

Sohlgefälle 1:n

Bezugshorizont
40,00 m ü. NHN

DN 300 Stz (FN72-C DIN EN 295)
STZ 200/300
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DN 300 Stz (FN72-C DIN EN 295)
STZ 200/300

DN 300 Stz (FN72-C DIN EN 295)
STZ 200/300
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Friederichstraße Pantaleonsmühlengasse Michaelstraße Pantaleonsmühlengasse Pantaleonswall

Detail 1

Detail 1

Kanalsohle 47,30 m

Kanalsohle 47,04 m

48153 48103
S2

6167360343
Schachtnummer

Gepl. Längen

Best. Längen

Gepl. Kanalsohle

41,65 m 41,32 m 18,41 m
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D: 50,87
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T: 3,17
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Alle Sinkkästen als Doppelsinkkästen (300x500).
Alle Anschlussleitungen der Straßenentwässerung Stz DN 200
Hochführen von Anschlussleitungen bis DN 200 bei Rohrkanälen
nach Schemazeichnung S9
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Ingenieurbüro Gohl GmbH
Altenberger Straße 43 - 42929 Wermelskirchen

Fon 02193/500 171  Fax 02193/500 480
e-mail: info@wasserundweg.de

Ingenieurbüro
für Wasser + Weg

Köln - Altstadt/Süd
Kanalbau Pantaleonsmühlengasse und Michaelstraße
Plannung Kanalbau
Lageplan mit Längsschnitt
Abschnitt Pantaleonsmühlengasse
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StEB
Köln

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Ostmerheimer Straße 555
D - 51109 Köln

Internet: www.steb-koeln.de
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